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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. Az elkészítés jogi alapjai 

– Az 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki 

mentésről és a tűzoltóságról. 

– 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel 

foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról. 

– Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. 

– A 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet, a tűzvédelmi szabályzatról, a 

tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról. 

– 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett 

foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával 

összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes 

szabályairól. 

– A 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi 

tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról. 

– A 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó 

szabályokról. 

– A 9/2015. (III.25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az 

önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban 

foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai 

képzéseiről. 
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1.2. Tűzvédelmi szabályzat készítőjének adatai 

 

Személyes adatok 

Készítőjének neve:   Kovács András 

Elérhetősége:   06-20-587-93-25 

      kovacsandras@trendsys.hu 

Szakmai képesítést igazoló dokumentum egyedi azonosítói: 

Kiállító intézmény neve:  OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. 

Kiállító intézmény címe:  2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-39. 

Dokumentum száma:  112350/14/2016 

Szakmai képesítés megnevezése: Tűzvédelmi előadó 

Kiállítás dátuma:   2016. április 21. 
 

1.3. Igazgatósági utasítás 

A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény, és az 54/2014 (XII. 5.) BM 

rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról figyelembevételével 

elrendelem a VCC LIVE GROUP ZRT. Tűzvédelmi Szabályzatának (a 

továbbiakban TVSZ) alkalmazását, szabályozva a tűz elleni védekezés és 

megelőzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, a szervezetten munkát 

végzők biztonságának, egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

VCC LIVE GROUP ZRT. valamint a benne lévő vagyontárgyak megőrzése 

érdekében. 

A TVSZ, a hatályban lévő és a tűzvédelemmel összefüggő törvények, rendeletek, 

utasítások és irányelvek, a VCC LIVE GROUP ZRT. sajátos működéséhez 

szükséges kiegészítésének tekintendő, ám azok hatályát nem érinti. 

A TVSZ hatálya kiterjed a VCC LIVE GROUP ZRT. tulajdonában, kezelésében, 

bérletében és használatában lévő épületre. 

A TVSZ vonatkozik a VCC LIVE GROUP ZRT. összes fő, másod, mellék, és 

részfoglalkozású, az alkalmi fizikai vagy szellemi tevékenységet végző 

munkatársra, illetve a munkaterületen szolgáltatást végzőkre, igénylőkre, 

továbbá a vendégekre, látogatókra egyaránt. 

TVSZ előírásainak értelmezése, módosítása és kiegészítése tárgyában a VCC 

LIVE GROUP ZRT. Igazgatósága dönt. 
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A TVSZ hatálybaléptetését követő 15 napon belül, a VCC LIVE GROUP ZRT. 

Igazgatósága köteles minden - munkavégzéssel kapcsolatos jogviszonyban álló - 

munkavállalóval a TVSZ-t ismertetni, a dolgozókkal a leírtakat betartatni, 

mulasztás esetén szabálysértési felelősségre vonást kezdeményezni, a 

szabálysértési felelősségük fennállása mellett. 
 

Jelen tűzvédelmi szabályzat 2025. december 3-án lép érvénybe az épület 

üzemeltetője által kibocsátott tűzvédelmi szabályzattal és tűzriadó tervvel 

együtt. 
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2. A TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGBEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK 

FELADATAI 

 
– Vezető tisztségviselők: Tóth Szabolcs, Jalsovszky Tamás 

Az Igazgatóság, és a tűzvédelmi felelős fő szerepe a tűzvédelmi helyzet 

megteremtése, és az előírt szabályozások betartatása. Saját hatáskörükben 

intézkedhetnek a tűzvédelmi ügyekben. Az esetlegesen felmerülő problémák 

megoldására intézkedést kezdeményezhetnek. Az Igazgatóság felelős a 

tűzvédelem megteremtésében. Feladatainak egy része átruházható, de az nem 

jelentheti a tűzvédelmi felelősség átruházását. 
 

2.1. Igazgatóság feladata 

– Felelős a VCC LIVE GROUP ZRT. tűzvédelmi helyzetéért, a tűzvédelmi 

szervezet tevékenységéért, és e feladatát a tűzvédelmi szervezeten, és 

külsős tűzvédelmi szakemberek alkalmazásán keresztül gyakorolja. 

– A tűzvédelmi szabályozás figyelembevételével a munkaköri leírásban 

szabályozza a tűzvédelemben résztvevők feladatkörét. 

– Kialakítja a VCC LIVE GROUP ZRT. tűzvédelmi szervezetét, biztosítja a 

működéshez szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket. 

– A VCC LIVE GROUP ZRT. tűzvédelmére vonatkozóan „TŰZVÉDELMI 

SZABÁLYZATOT” készíttet. Annak tartalmát a dolgozókkal ismerteti, és 

a leírtak végrehajtását, illetve betartását ellenőrzi, ellenőrizteti. 

– A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak, munkakörök mun-

kavállalói részére biztosítja a vizsga, szakvizsga megszerzésének 

feltételeit. 

– Biztosítja a tűzvédelmi rendelkezések érvényre juttatását, ellenőrizteti a 

jogszabályok, szabványok, előírások, rendelkezések megtartását, illetve 

végrehajtását. Biztosítja a tűzvédelmi berendezések, tűzoltó készülékek, 

eszközök és felszerelések üzemképességének fenntartását. 

– Gondoskodik az irányítása alá tartozó személyi állomány számára, a 

munkakörükkel összefüggő legszükségesebb tűzvédelmi előírások 

megismertetéséről. 

– A tűzvédelmi oktató tevékenység megfelelő színvonalon történő 

lebonyolításához biztosítja a szükséges feltételeket. 
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– Gondoskodik a tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben a 

felelősségre vonásról. Erkölcsi és anyagi elismerésben részesíti a 

kiemelkedő tűzvédelmi munkát, végzőket. 

– Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére, írásbeli engedélyt 

ad (pld. nyílt láng használata, hegesztés stb.). 

– Biztosítja a pénzügyi fedezetet a tűzvédelmi berendezésekre, 

felszerelésekre, eszközökre, valamint részt vesz a tűzvédelmi szemléken 

(távollétében gondoskodik megbízottjáról), és ellenőrzi a szemléken 

észlelt hiányosságok határidőre történő megszüntetését. 

– A VCC LIVE GROUP ZRT. munkaterületein a tűzoltóság 

közreműködése nélkül eloltott, megszűntetett tüzeket az illetékes 

tűzoltóságnak bejelenti, szükség esetén biztosítja az élet és 

vagyonvédelem figyelembevételével a helyszín őrzését a hatóság 

megérkezéséig. 

– Ellenőrizteti a VCC LIVE GROUP ZRT. által felvett munkavállalók 

(dolgozók) tűzvédelmi oktatását, szakvizsgáztatását, valamint jog és 

feladatkörénél fogva eljárást indíthat a tűzvédelmi előírások 

megszegőivel szemben, illetve szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 

 

2.2. Az Igazgatóság feladatai, mint tűzvédelmi felelős 

– Felelős a vezetése alá tartozó területek tűzvédelmi helyzetéért, az 

érvényben lévő tűzvédelmi rendelkezések végrehajtásáért, illetve betar-

tásáért. 

– Figyelemmel kíséri, hogy a területekre vonatkozó tűzvédelmi előírások 

megfelelően érvényesülnek-e. 

– Segíti az új és régi dolgozók, valamint a tanulók tűzvédelmi oktatásának 

szervezését, az oktatások megtartását. Az oktatásokat nyilvántartja. 

– Javaslatot tesz a tűzvédelmi tevékenység továbbfejlesztésére. 

– Biztosítja a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek tanfolyamon való 

részvételét. 

– A hatáskörébe tartozó tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére a 

szükséges intézkedéseket kezdeményezi, illetve megteszi. 

– A tűzvédelmi rendelkezésekben meghatározott előírások betartását a 

rendszeresen ellenőrzi. A mulasztókkal szemben felelősségre vonást 

kezdeményez, illetve alkalmaz. 
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– Tűz esetén a rendelkezéseknek megfelelően jár el, intézkedik, azonnal 

tájékoztatja az Igazgatóságot. 

 

2.3. A tűzvédelmi felelős feladatai 

– Felelős a vezetése alá tartozó területek tűzvédelmi helyzetéért. 

– Figyelemmel kíséri, hogy a területekre vonatkozó tűzvédelmi előírások 

megfelelően érvényesülnek-e. 

– Gondoskodik a tűzvédelmi oktatások megtartásáról. Az oktatásokat 

nyilvántartja. 

– Javaslatot tesz a tűzvédelmi tevékenység továbbfejlesztésére. 

– A hatáskörébe tartozó tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére a 

szükséges intézkedéseket kezdeményezi, illetve megteszi. 

– A Tűzvédelmi szabályzatban előírtak betartását rendszeresen ellenőrzi. A 

mulasztókkal szemben felelősségre vonást kezdeményez. 

– Tűz esetén a rendelkezéseknek megfelelően jár el, intézkedik, azonnal 

tájékoztatja az Igazgatóságot. 

– Tűzvédelmi szemléket tart, megszünteti a hiányosságokat, engedélyezi az 

alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységeket.  

– Vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat: a tűzvédelmi szemlékről vezetett 

tűzvédelmi naplót, a tűzesetek jegyzőkönyveit, a tűzoltó készülékek 

nyilvántartását, tűzriadó tervet, tűzvédelmi oktatások naplóját.  

– Ellenőrzi:  

o Az intézmény tűzvédelmi állapotát, a szükséges tűzoltó eszközöket 

és egyéb berendezéseket,  

o A tűzvédelmi szabályok és tilalmak betartását (dohányzás, 

tűzgyújtás, hegesztés stb.)  

o Az elektromos berendezések üzembiztonságát és érintésvédelmi 

állapotát,  

o A berendezések használati utasításainak pontos betartását, a munka 

után az elektromos berendezések áramtalanítását,  

o A kijelölt közlekedési utak és a tűzoltó berendezések szabadon 

tartását,  
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o A tűzvédelmi oktatáson való aktív részvételt, a tűzoltó 

berendezések kezelésének ismeretét.  

 

2.4. Dolgozók, munkavállalók 

– Minden munkavállaló köteles munkavégzése során a tűzvédelemmel 

kapcsolatos törvények, illetve végrehajtása tárgyában kiadott 

rendelkezések, szabályok, valamint jelen Tűzvédelmi Szabályzatban 

előírt kötelezettségek maradéktalan végrehajtására. A tudomására jutott, 

általuk felismert tűzvédelmi hiányosságot kötelesek haladéktalanul 

megszüntetni, illetőleg közvetlen vezetőjüknek bejelenteni. 

– Kötelesek a tűzvédelmi oktatáson, továbbképzésen, szakvizsgán és 

gyakorlaton részt venni.  

– El kell sajátítani a munkahelyén készenlétbe helyezett, illetve 

rendszeresített tűzoltó készülékek, berendezések és felszerelések 

használati szabályait. 

– A tűzvédelmi oktatások alkalmával részvételét és az oktatott ismeretek 

elsajátítását a rendszeresített nyilvántartáson (tűzvédelmi oktatási 

jegyzőkönyv) aláírásával igazolni kell.  

– Tűzeset észlelése esetén, késedelem nélkül köteles szabályos tűzjelzést 

adni, a tűz oltását pedig a rendelkezésre álló eszközökkel a tűzoltó egység 

megérkezéséig folytatni mindaddig, míg az oltási közreműködése, az 

életének kockáztatásával nem jár. Bármely kötelezettség elmulasztása, 

annak minősítésétől függően, fegyelmi felelősségre vonást, vagy 

szabálysértési eljárás kezdeményezését vonja maga után. 

 

2.5. A létesítmény bérbeadójának feladata 

– Gondoskodik a tűzoltó készülékek üzembentartói ellenőrzéséről és az 

ellenőrzés dokumentálásáról. 

– Gondoskodik a tűzcsapok üzembentartói ellenőrzéséről és az ellenőrzés 

dokumentálásáról.  

– Gondoskodik a tűz- és füstgátló ajtók üzembentartói ellenőrzéséről és az 

ellenőrzés dokumentálásáról. 

– Elvégzi a tűzjelző rendszer jogszabályban meghatározott üzembentartói 

ellenőrzéseket, az ellenőrzés tényét a tűzjelző naplóban dokumentálja. 
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– Gondoskodik a biztonsági világítás és menekülési irányfények 

üzembentartói ellenőrzéséről és az ellenőrzés dokumentálásáról. 

– Elvégzi a beépített tűzoltó berendezés üzembentartói ellenőrzését, ennek 

megtörténtét dokumentálja az üzemeltetési naplóba.  

– Elvégzi a hő és füstelvezető rendszerek, füstmentesítési eszközök 

(füstelvezető, légpótló szerkezetek; füstcsappantyúk, zsaluk) 

üzembentartói ellenőrzését, az ellenőrzést dokumentálja.  

– Elvégzi a létesítmény érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági és 

villámvédelmi felülvizsgálatait. – Villamos biztonsági felülvizsgálatot 

– Kapcsolatot tart a hatóságokkal a létesítmény tűzvédelmével 

kapcsolatosan. A szükséges engedélyeket beszerzi (pl. eltérési engedély a 

kötényfal felett, illetve közvetlenül mellette történő tárolásra). 

– Írásos megbízást ad a tűzveszélyes tevékenység végzésére engedélyt 

adónak. 

– Gondoskodik az általa biztosított tűzvédelmi eszközök rendszeres, 

szakember általi karbantartásáról, mely karbantartásokat is az 

előírásoknak megfelelően dokumentál. 

– Gondoskodik a tűzriadó terv előírásoknak megfelelő gyakoroltatásáról. 
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3. TŰZVÉDELMI OKTATÁS, SZAKVIZSGA 

 

3.1. Tűzvédelmi oktatás 

A VCC LIVE GROUP ZRT. tűzvédelmi felvilágosító és oktató tevékenységének 

szakmai koordinálása, szervezése és végrehajtása az Igazgatóság feladata. 

Köteles gondoskodni a munkavállalók tűzvédelmi felvilágosításáról. 

A munkavállalókat a munkába álláskor, és azt követően szükség szerint, de 

legalább évente egy alkalommal a munkakörének megfelelő tűzvédelmi 

oktatásban kell részesíteni. 

A tűzvédelmi oktatásokon ki kell térni jelen Tűzvédelmi Szabályzat előírásaira 

és a kapcsolatos jogszabályokra. 

 

Az oktatás témakörei: 
 

– A tűzvédelem jogi szabályozásának ismertetése, hatályos tűzvédelmi 

jogszabályok 

– A munkáltató, munkavállaló tűzvédelmet érintő jogai, kötelességei 

– Helyiségek, létesítmények használati szabályai 

– Tűzmegelőzés 

– Anyagtárolás 

– A tűz jelzése, oltása, teendők tűz esetén 

– Közmű elzárás 

– Életvédelmi előírások 

– Villamos berendezések kezelése 

– Hordozható tűzoltó készülék használata 

– Tűzcsapok használata 

– Tűzvédelmi szabályzat, belső és üzemeltetői tűzvédelmi szabályzat 

– Az épület üzemeltetője által készített tűzriadó terv – éves szinten 

gyakoroltatás 
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3.2. Tűzvédelmi szakvizsga: 

A jogszabályban és az alábbiakban felsorolt foglalkozási ágakban, 

munkakörökben csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy 

dolgozhat. 
 

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök: 

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó 

munkát végzők. 

2. Robbanásveszélyes anyagoknak bármely időpontban 300 kg 

tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg 

tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás 

körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz 

kiszolgálását végzők. 

4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, 

karbantartását, javítását végzők. 

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 

6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, 

anyag- és termékgyártás-vezetők. 

7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. 

8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, 

telepítését, felülvizsgálatát végzők. 

9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, 

telepítését, felülvizsgálatát végzők. 

10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős 

műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök. 

11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős 

műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök. 

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, 

karbantartását végzők. 

13.  Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, 

karbantartását, javítását végzők. 

14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők. 

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, 

javítását végzők. 

16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők. 

Az 1-9., valamint 12-13. pontokban meghatározott tevékenységeknél nemcsak a 

tevékenységet végzőre, hanem az őt közvetlenül irányító munkahelyi vezetőre 

(munkáltatóra) is vonatkozik ez a kötelezettség. 
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A szakvizsgával rendelkezők 5 évenként, továbbképzésen érvényesíthetik 

bizonyítványukat. 

A tűzvédelmi szakvizsgáról bizonyítványt kell kiadni, melyet a 

munkavállalónak magánál, illetve elérhető helyen kell tartania, és azt 

ellenőrzéskor be kell mutatnia. Vizsgabizottsági tag csak megfelelő képesítéssel 

rendelkező személy lehet. A szakvizsga bizonyítványt az azzal rendelkező 

munkavállalótól nem megfelelő munkavégzés esetén a munkavállaló közvetlen 

vezetője köteles bevonni.  

A VCC Live Group Zrt-nél tűzvédelmi szakvizsga a szabályzat készítésekor 

egyik munkakörbe sem volt szükséges. 

 

3.3. Tűzriadó Terv 

A 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet értelmében nem szükséges saját tűzriadó 
tervet készíteni. Az épület üzemeltetője által biztosított tűzriadó tervet kell 
alkalmazni a munkaterületen. 

 

3.4. Tűzjelzés előírásai 

A legkisebb tűzesetet, még az eloltottat, vagy önmagától megszűnt eseteket is 

jelenteni kell a Tűzoltóságnak a 105, vagy a 112 kapcsolású telefonszámon, 

késedelem nélkül. 

 

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell 

– A pontos címet. 

– A tűzeset helyének pontos meghatározását. 

– Emberélet van-e veszélyben, vagy veszélyeztetve. 

– Milyen anyag ég. 

– A közvetlen környezetben lévő veszélyeztetett területek. 

– A bejelentő nevét, pontos címét, és a tűz jelzésére használt telefon 

azonosítási számát (városi, illetve házi). 
 

A tűzjelzést követően – amennyiben lehetőség van rá, illetve akkor, ha az nem 

jár az élet veszélyeztetésével, és azzal azonos időben - a helyszínen tartózkodó 

személyeknek meg kell kezdenie a tűz oltását. A tűzoltás során a Tűzoltóság 

megérkezését követően a tűzoltás vezető utasításainak minden munkavállaló 

köteles eleget tenni. Felhívásra, ellenszolgáltatás nélkül, a megnevezett 
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eszközöket, gépjárművet, felszerelést a tűzoltással kapcsolatos célokra 

rendelkezésre kell bocsátani. 

Tűz esetén, a TVSZ-t, valamint a területre érvényes tervdokumentációt, a 

Tűzoltóság megérkezésével egy időben, a Tűzoltás vezetőjének át kell adni. 
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4. HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI 

SZABÁLYOK 

 

4.1. Használatra vonatkozó szabályok 

A VCC LIVE GROUP ZRT. helyiségeit csak a használatbavételi (üzemeltetési, 

működési) engedélyben megállapított rendelkezésnek megfelelően szabad 

használni. Anyag előállítását, feldolgozását, használatát, tárolását, illetőleg 

egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad 

folytatni. 

Helyiségben, szabadtéren, építményben csak az ott folytatott folyamatos 

tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tárolni, a helyiségenkénti 

előírás szerint és mennyiségben. 

A munkahelyeken a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi 

használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az 

ellenőrzés terjedjen ki a közlekedő utak, nyílászárók szabadon hagyására, a 

tűzveszélyes anyagok eltávolítására, az erre a célra kijelölt helyre, 

áramtalanításra, villamos készülékek, berendezések leválasztására, stb. A 

fentieket valamennyi munkavállaló köteles elvégezni, valamint az esetleges 

hiányosságokat elmenetele előtt megszüntetni. 
 

4.2. Tűzveszélyes tevékenység 

Tűzveszélyes tevékenység az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető 

anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, 

és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár. Tűzveszélyes 

tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol a tevékenység, tüzet, vagy 

robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- és robbanásveszélyt meg nem 

szüntették. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi 

követelményeknek megfelelő, erre a célra kialakított helyen szabad végezni. 

Alkalomszerűen tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, lángvágás, 

lemezforrasztás, szabadban való tüzelés stb.) csak az arra jogosult és helyszíni 

ismerettel rendelkező vezető által előzetesen kiadott írásos engedély alapján 

szabad végezni, tűzveszélyes munkavégzés csak a fenti engedély birtokában, 

legalább plusz egy fő felügyelete mellett végezhető. A helyszíni munkavégzés 

feltételeinek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát 

végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs 

ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége. 
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Külső vállalkozók által végzett tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyt, a 

munkát végző kivitelező köteles kiadni, melyet a VCC LIVE GROUP ZRT. 

Igazgatóságának és az épület üzemeltetőjének be kell mutatni. Az Igazgatóság 

ezt szükség esetén kiegészíti a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi 

előírásokkal. Ennek hiányában tűzveszélyes munka nem végezhető. 

A vonatkozó rendeletben meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak 

érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes 

tevékenységet, a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy 

végezhet. Ezt a tűzvédelmi tevékenység végzésének engedélye kiadása során 

ellenőrizni kell.  

Tűzveszélyes tevékenység végzésénél az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas 

(az engedélyben meghatározott számú) tűzoltó felszerelést, készüléket, 

felügyeletet, a munkát elrendelő tartozik biztosítani. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek 

tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző 

nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében a bizonyítvány 

számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.  

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző a helyszínt és annak 

környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan 

körülményt megszüntetni, mely később tüzet, vagy robbanást okozhat. A munka 

befejezését az engedélyt kiadó személynek be kell jelenteni, a munkát végzőnek 

a helyszínt írásban át kell adnia.  

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység egyéb feltételei:  

• Nyílt lánggal járó hegesztési, forrasztási munkát csak szakképzet, kellően 

kioktatott és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 

munkavállaló végezhet. 

• Az épület létesítményeiben acetilén gázfejlesztő-készüléket használni 

nem szabad. 

• Nyílt lánggal járó tevékenység végzésénél egyidejűleg legalább két 

személynek kell jelen lenni. 

• Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésekor legalább egy kézi 

tűzoltó készüléket, és írásbeli engedélyben meghatározott egyéb eszközt 

kell készenlétben tartani. 

• A tűzveszélyes tevékenység közelében (alatta, felette, mellette) lévő el 

nem távolítható éghető anyagot a veszélyes mértékű felmelegedéstől, 

meggyulladástól nem éghető védőlemezzel, vizes-ponyvával vagy más 

módon védeni kell. 
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• A fémolvadék szintenkénti áthullását, éghető anyagra kerülését meg kell 

akadályozni. 

• Amennyiben a hegesztő-felszerelés (gázpalackok) nem a hegesztendő 

szinten van egy személynek a hegesztő-felszerelés közelében, kell 

tartózkodni. 

• Kémiai anyagok közelében végzett nyílt lánggal járó tevékenység 

végzésekor a munkahely felelős vezetőjének kell gondoskodni az anyagok 

megfelelő távolságra történő elhelyezéséről. Vegyifülke alatti 

munkavégzésnél a kiszellőztetés után is fokozott óvatossággal kell a 

munkavégzéshez kezdeni. Szükség esetén levegőtelítettség mérést kell 

végezni. 

• Váratlan esemény - tűz, robbanás, közvetlen tűzveszély stb. - 

bekövetkeztekor az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet azonnal 

abba kell hagyni, a használt készüléket ki kell kapcsolni. Az előírt jelentési 

kötelezettséget teljesíteni kell. 

 

4.3. Dohányzás és nyílt láng használata 

Égő dohány neműt, gyufát tilos olyan helyre tenni, illetve eldobni, ahol az, tüzet 

vagy robbanást okozhat.  

Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol 

robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, 

feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni. 

A kijelölt dohányzó helyeket, a jogszabályban előírt táblákkal kell jelölni. A 

dohányzásra kijelölt helyeken az elhasznált dohány neműk elhelyezésére 

megfelelő számú és méretű hamutartót kell elhelyezni, és ezen edények 

kiürítéséről folyamatosan gondoskodni kell. 

A hamutartók tartalmát éghető anyagú gyűjtőbe üríteni szigorúan tilos! 

Az Igazgatóság megtilthatja a dohányzást, és aki e rendelkezést megszegi 

felelősségre vonható. 

A VCC LIVE GROUP ZRT. telephelyén zárt légterű helyiségekben tilos a 

dohányzás. Dohányozni kizárólag az épület üzemeltetője által kijelölt, nyílt 

légterű helyeken szabad, illetve közterületen, a bejáratoktól minimum 5 méteres 

távolságban. 
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4.4. Tárolás szabályai 

Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos 

tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba 

tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem 

haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget. 

Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás 

tilos. 

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó 

edényzetben hozták forgalomba - a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra 

vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni. 

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes 

osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való 

hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad 

tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy - ha azt 

az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - folyamatosan ellenőrizni kell, és a 

veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni. 
 

4.5. Világító, és villamos berendezések 

A létesítmények területén gyertya, mécses, vagy más tűzveszélyes folyadékkal 

üzemeltetett világító eszköz nem használható, de rendezvény alkalmával - 

indokolt esetben - az Igazgatóság engedélyt adhat rá. A világító berendezést, 

eszközt úgy kell rögzíteni és használni, hogy az, környezetére veszélyt ne 

jelentsen. 

A világító berendezések folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. A 

berendezéseket üzemeltetés közben éghető anyagra helyezni nem szabad, olyan 

távolságot kell biztosítani, hogy környezetére veszélyt ne jelentsen. 

A létesítmény villamos berendezéseit a vonatkozó szabványnak, illetve 

szabályok szerint kell létesíteni és használni. A kapcsoló táblák feliratainak 

olvashatóságáról, esetenkénti felújításáról gondoskodni kell. A villamos 

berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az 

éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, 

továbbá e kapcsolók ki és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. Villamos 

berendezések szerelését, karbantartását és javítását csak szakember végezheti. 
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A villamos berendezések szerelvényeit (tokozott dobozokat, szerelvényeket, 

kapcsoló táblákat) állandóan zárva kell tartani, felügyelet nélkül otthagyni még 

rövid időre sem szabad. A hiányzó szerelvényeket pótolni kell. 

A villamos gépet, berendezést, és egyéb készüléket a tevékenység befejezését 

követően ki kell kapcsolni (kivéve a folyamatos üzeműre tervezett gépek). 

Villamos berendezést használaton kívül helyezés esetén, a villamos hálózatról le 

kell választani. A létesítmények területén csak biztonságosan használható gép 

berendezés és készülék üzemeltethető. 

A villamos háztartási készülékek, ipari berendezések, a készülékekre kiadott 

kezelési és karbantartási utasítások betartása kötelező. 

A VCC LIVE GROUP ZRT. munkaterületein a helyiségekben, az elektromos 

szekrényekben, csak a szabványban megjelölt tartalék alkatrészek helyezhetők 

el, illetve tarthatók. Minden más idegen anyag, berendezési tárgy elhelyezése 

tilos! 
 

4.6. Tűzoltó készülékek 

A bérleményben az épület üzemeltetője köteles biztosítani a szükséges tűzoltó 

készülékeket, az alábbi táblázatok alapján, továbbá azok ellenőrzéséről és 

karbantartásáról is az üzemeltető gondoskodik.  

Az oltási mennyiséget az alábbi táblázatok alapján kell meghatározni és 

biztosítani: 

Önálló rendeltetési egység vagy 

szabadtér alapterületig m2 
Általános esetben 

Robbanásveszélyes anyag 

tárolása 

50 2 6 

100 3 9 

200 4 12 

300 5 15 

400 6 18 

500 7 21 

600 8 24 

700 9 27 

800 10 30 

900 11 33 

1000 12 36 

minden további 250 +2 +6 
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Oltóanyagegység 

[OE] 

MSZ EN 3-7 

szabvány 

szerinti 

tűzosztály 

MSZ EN 

1866 

szabvány 

szerin 

A B  

1 5A 21B  

2 8A 34B  

3  55B  

4 13A 70B  

5  89B  

6 21A 113B  

9 27A 144B  

10 34A   

12 43A 183B  

15 55A 233B  

16   I B 

17   II B 

18   III B 

19   IV B 

 

Az üzembentartónak, negyedéves időszakokban szemrevételezéses ellenőrzés 

alá kell vonnia a tűzoltó készülékeket, melyekről naprakész nyilvántartást kell 

vezetni. 

A tűzoltó készülékeket karbantartatni kell megfelelő végzettségű személlyel, 

illetve szervezettel. 

A készülékeknek egyenként azonosíthatónak kell lenniük. 

 

4.7. Időszakos ellenőrzések felülvizsgálatok és karbantartás 

A VCC LIVE GROUP ZRT. területein található berendezések tűzvédelmi 

felülvizsgálatát a II. melléklet tartalmazza. 

Az ellenőrzések dokumentálása a Tűzvédelmi ellenőrzési naplóban történik. 
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4.8. A munka befejeztével kapcsolatos feladatok 

A napi munka befejezésekor (záráskor) az intézmény összes helyiségét a vezető 

vagy megbízottja köteles ellenőrizni a megelőző tűzvédelem szempontjai szerint. 

Az ellenőrzésnek ki kell terjedni: 

– a kijelölt dohányozok állapotára; 

– a hamutartó edények kiürítésére; 

– a takarítási munkák ellenőrzésére; 

– a közlekedési utak szabadon tartására; 

– a helyiségek biztonságos zárására, hulladék elszállítására; 

– az áramtalanítás végrehajtására; 

– a tűzoltó-felszerelések, készülékek és vízszerzési helyek szabadon 

tartására. 
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5. EGYES LÉTESÍTMÉNYEKRE, HELYSÉGEKRE VONATKOZÓ 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK 

5.1. Raktár  

A raktár helységben a dohányzás és nyílt láng használata tilos! A raktárban a 

raktározás és tárolás tűzvédelmi utasításait, előírásait be kell tartani, fokozott 

figyelmet fordítva az anyag nemenkénti tárolására. 

A közlekedési utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni, azon anyagot 

tárolni nem szabad. A raktárba bejövöket minden munkavállalónak 

figyelmeztetnie kell a dohányzás és nyílt láng használatának tilalmára. 
 

5.2. Iroda helyiségek, folyosók, vizesblokk, konyha 

Az irodákban, csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagokat, 

eszközöket, berendezéseket és felszereléseket szabad tárolni és használni. Az 

irodák, ki és bejáratait, folyosóit, lépcsőházait, – leszűkíteni, eltorlaszolni – még 

ideglegesen sem szabad, mivel ezek egyben a menekülési útvonalat is jelentik. 

Az elektromos főzőlap és kávéfőző csak a használati utasítás előírásainak 

megfelelően, illetve betartása mellett használható. A fenti elektromos 

berendezéseket (kereskedelem által forgalomba hozott) jelzőlámpával és 

kismegszakítóval ellátott csatlakozási pontokról lehet csak használni. 

Irodákban a telefon készülékek, mellé ki kell függeszteni a Tűzbejelentő tálát, 

feliratot, melyen a tűzoltóság, mentők, rendőrség telefonszámait fel kell tüntetni 

(105, 104, 107-es hívószámokat). 

A helyiséget utolsóként elhagyónak, meg kell győződnie arról, hogy nem 

maradt-e olyan körülmény, mely később tüzet vagy robbanást okozhat. 
 

5.3. Folyosó, közlekedők, előterek 

A helyiségeket csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. 

A folyosón, a közlekedőben, az előtérben a zavartalan közlekedés lehetőségét 

mindenkor biztosítani kell. A közlekedők szélességét anyagokkal, bútorokkal 

leszűkíteni, azokon árusítani ill. reklámcélokra szolgáló tárgyakat vagy éghető 

anyagokat elhelyezni még átmenetileg is tilos! 
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5.4. Lift (felvonó) használata 

A felvonó fülkéjében dohányzás és nyílt láng használata tilos! A felvonó 

gépházának ajtaját zárva kell tartani, illetéktelen személyek bejutását meg kell 

akadályozni. A gépházban dohányozni tilos! 

TŰZ ESETÉN A FELVONÓ (LIFT) HASZNÁLATA TILOS, amelyet szintenként, 

a felvonó ajtaja mellett jelezni kell. 
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6. TŰZVÉDELMI HÁZIREND  

6.1. Feladatok esetleges tűz esetén 

Tűz esetén mindenkinek, aki a tüzet észleli, kötelessége: 

– tüzet jelezni, ill. azonnal jelenteni az illetékes Tűzoltóságnak; 

– a tűzoltást megkezdeni; 

– a veszélyeztetett embertársait és az anyagiakat menteni; 

– a tűzoltókat a tűzoltásban - azok utasításai szerint - segíteni, 

– a tűz keletkezési okára, körülményire utaló nyomokat, jelenségeket, 

eseményeket megjegyezni, megóvni és az illetékeseknek rendelkezésére, 

bocsátani. 

 

6.2. A tűz jelzése, jelentése és oltása 

A tüzet észlelő személy köteles azt azonnal jelezni, a környezetét riasztani, a 

tűzjelzést továbbadni, addig, míg a létesítmény, illetve a környezete riasztása 

meg nem történt. 

A tűzjelzést, intézményen belül „tűz van” kiáltással és csengetéssel kell végre-

hajtani. 
 

A tűzjelzést a tűzoltóság felé (telefonon) az alábbi adatok közlésével kell 

végrehajtani: 

– a bejelentő neve, beosztása, elérhetősége 

– az intézmény neve és pontos címe (község, utca, házszám) 

– mi ég, épület, épületrész, emelet, raktár stb. 

– emberélet van-e veszélyben; 

– a tűz által veszélyeztetett létesítmények (konyha, gázpalacktároló, stb.)  

 

A tűzesetet jelenteni kell továbbá: 

– az Igazgatóságnak, 

– a rendőrségnek, 

– tűzvédelmi megbízottnak. 
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A tűz esetén tanúsítandó magatartás és teendő, ha a tüzet észlelő személy 

egyedül van 

– a tűzoltóság és a környezet riasztása; 

– a helyiségbe, vagy a területre történő bejutás biztosítása; 

– az érintett terület kiürítése, elhagyása (fegyelmezetten és pánikkeltés 

nélkül) 

– a rendelkezésre álló eszközökkel a tűz oltásának megkezdése; 

– a mentési munkák megkezdése, ajtók, ablakok zárva tartásával 

megakadályozni, illetve késleltetni a tűz továbbterjedését; 

– a tűztől távol tartani a kíváncsiskodókat; 

– a tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatni kell a tűzoltás vezetőit az addig 

megtett intézkedésekről, részére a szükséges felvilágosítást meg kell adni, 

és az utasításait végre kell hajtani. 

– tűz esetén csak azok a személyek maradjanak az egység területén, akik a 

tűz oltásával, vagy a személyek és az anyagok mentésével foglalkoznak, a 

többi személy vonuljon biztonságos helyre; 

– a tűz oltását és a mentési munkákat a helyszínen lévő vezető beosztású 

személy köteles irányítani. 

 
 

A kezdetleges, kis terjedelmű tűz észlelésekor minden mozgásában nem gátolt 

munkavállaló kötelessége, hogy a munkahelyén készenlétben lévő tűzoltó ké-

szülékekkel és eszközökkel a tűz oltását megkezdje. 

Ha az észlelt tűz eloltása segítséget igényel, az üzemeltető tűzriadó tervében 

ismertetett módon tűzjelzést kell eszközölni. 

A tűz oltását - segítségkérés nélkül - csak akkor szabad megkezdeni, ha annak 

eloltása a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, eszközökkel biztos eloltást 

eredményez, és nem jár az élet kockáztatásával. 

Vízzel oltás megkezdése előtt a környezetet áramtalanítani kell. Az áramtalanítás 

ténye akkor fogadható el, ha azt kellő helyi ismerettel rendelkező végezte el, és 

azt a tűzoltást végzők tudomására hozza. 

Az áramtalanítással egyidejűleg gondoskodni kell a gázvezeték főelzárójának 

lezárásáról is. Zárt helyiségben keletkezett - kifejlődött tűz esetén a helyiség 

ajtaját csak akkor szabad kinyitni, ha a tűz oltása már elő van készítve. Ez esetben 

a fellobbanó szúróláng veszélye miatt az ajtó nyílásába állni nem szabad. 
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Beavatkozás során első feladat az életmentés. Égő embert pokróccal, köpennyel 

vagy zuhannyal oltjuk el. 

A tűz oltásának megkezdése előtt - az égő anyagtól függően - meg kell határozni 

az oltás módját, az oltásra használt anyagot és eszközt. 

Elektromos tűznél vízhasználat előtt áramtalanítani kell. Folyadékok tüzét vízzel 

oltani nem szabad - kivéve hivatásos tűzoltóknak. Nagy figyelmet kell fordítani 

a tüzesetek során keletkezhető veszélyekre: 

– füst- és gázmérgezés veszélyére, 

– berendezési tárgyak (bútorok) elborulására és omlásveszélyekre. 

 

A tűz oltásának irányítását - jelenléte esetén - a tűzvédelmi vezető végzi. 

Hivatásos tűzoltó jelenléte esetén a tűzoltás irányítását csak a hivatásos tűzoltó 

láthatja el. 

Tűz esetén a közelben tartózkodóknak fegyelmezett, nyugodt magatartást kell 

tanúsítani, a tűzoltás vezetőjének intézkedéseit végre kell hajtani. Minden tüzet 

- a helyileg eloltott tüzet is -, robbanást a kárösszegre való tekintet nélkül 

jelenteni kell a hatóságnak. 
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7. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK MEGSZEGÉSÉNEK 

KÖVETKEZMÉNYEI 

Az előírások megszegése, vagy mulasztás esetén, fegyelmi felelősségre vonást 

kell alkalmazni, az eset súlyosságának, vagy ismétlődésének a 

figyelembevételével. 

A kötelező törvényben, szabványban, szabályzatban és a megelőző tűzvédelmi 

rendelkezésekben foglaltak megszegése esetén a 259/2011. (XII. 7.) Korm. 

rendelet 1. melléklete értelmében az intézmény, tűzvédelmi bírsággal 

(pénzbírsággal) sújtható. 

A Tűzvédelmi Hatóság képviselője helyszíni bírságot szabhat ki, abban az 

esetben ha valaki: 

– Tűzesetet, vagy tűzveszélyt észlel és azt a hatóságoknak - mihelyt teheti - 

nem jelenti, úgyszintén aki a tűzjelzésre távbeszélőjét nem bocsátja 

rendelkezésre. 

– Nem tesz eleget a hatóság azon felhívásának, hogy a tűzoltásban sze-

mélyesen közreműködjék, hogy járművét, vagy a tűzoltáshoz szükséges 

eszközét, a tűz oltásához bocsássa rendelkezésre. 

– Tűz esetén a tűzoltás vezetőjének intézkedését nem hajtja végre, vagy a 

tűzoltás eredményessége érdekében szükséges információt, felvilágosítást 

nem adja meg. 

– A kötelező tűzvédelmi oktatáson való részvételt megtagadja, vagy az 

oktatásban nem vesz részt, pénzbírsággal sújtható. 

– Bűncselekmény minden olyan tevékenység és mulasztás, mely a Magyar 

Köztársaság rendjét, az állampolgárok személyét és vagyonát sérti, illetve 

veszélyezteti. 

 

Tűzvédelmi bírság szabható ki 

1. Az alábbi esetekben: 

a) tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az, közvetlen tűz- vagy robbanás-

veszélyt, illetőleg tüzet idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek 

biztonságát, akadályozza a mentésüket; az építményben raktározott, 

tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban 

megengedett tűzterhelési értékeket; gátolja, nehezíti a tűzoltóság 

beavatkozását; akadályozza, veszélyezteti az oltóvíz ellátást vagy annak 

felhasználását;  
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b) a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, 

berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, 

karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg 

rendeltetéstől eltérő - engedély nélküli - használatáért; 

c) létesítményi tűzoltóság létszámával, képzésével kapcsolatos 

rendelkezések megszegéséért; 

d) a tűzoltó technikai termék forgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, 

felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi 

műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben 

foglaltaktól eltérő végzéséért, vagy ezen tevékenység során a termékek 

működőképességének veszélyeztetéséért; 

e) ha külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően nem kérték meg a 

tűzvédelmi hatóság engedélyét; 

f) ha a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítésére vonatkozóan a 

tervező, illetőleg a kivitelező valótlan nyilatkozatot adott; 

g) ha a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a munkáltató a törvényben 

előírt határidőre nem gondoskodott; 

h) ha a tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet szakvizsga nélkül 

végzik; 

i) ha jogszabályban előírt esetben a létesítmény üzemeltetője nem 

gondoskodik megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szak-képesítéssel 

rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény 

tűzvédelméről; 

j) ha a kötelezett a Tűzvédelmi Szabályzatot nem készíti el, nem 

gondoskodik annak megismertetéséről, betartatásáról. 

k) jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban előírt időszakos 

tűzvédelmi felülvizsgálatok elmulasztásáért. 

A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári 

jogi felelősség, valamint a létesítési hiányosságot ellensúlyozó megfelelő 

védelem kialakítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. A tűzvédelmi 

bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónap 

elteltével ismételten kiszabható tűzvédelmi bírság, amennyiben a bírság 

kiszabásának feltételei még fennállnak. 
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8. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

Ezen tűzvédelmi szabályzatban, valamint az érvényben lévő tűzmegelőzéssel 

kapcsolatos jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban foglalt 

előírásokat minden munkavállaló külön felhívás nélkül köteles betartani. Az 

ellen, aki a jelen utasításban meghatározott előírásokat nem hajtja végre - 

amennyiben cselekménye súlyosabb megítélés alá nem esik, - fegyelmi eljárást 

kell indítani. 

A jogszabályba ütköző súlyosabb tűzvédelmi mulasztás szabálysértési-, illetve 

büntetőjogi felelősségre vonással jár. A szervezetnél minden vezető és beosztott 

munkavállaló köteles a Tűzvédelmi szabályzatban előírtakat megismerni és 

betartani. A vezetők kötelesek a Tűzvédelmi szabályzatot a beosztottakkal 

megismertetni, és az ismeretekről meggyőződni, oktatások keretén belül. 

A Tűzvédelmi szabályzat rendelkezéseinek módosítását, kiegészítését az 

Igazgatóság eszközölheti. A Tűzvédelmi szabályzat végrehajtásának ellenőrzése 

a vezetők feladata. Érvényesülését a vezetőknek kell biztosítani. 

A Tűzvédelmi szabályzatot évenként felül kell vizsgálni a vonatkozó törvények 

és végrehajtása tárgyában kiadott rendelkezések módosulásának megjelenését 

követően, és ha szükséges módosítani kell. 

Ha a módosítás vagy kiegészítés a szabályzat tartalmának egyharmadát eléri, új 

Tűzvédelmi szabályzatot kell kiadni. 

A jogszabályban, illetve a létesítményben történő változásokat a Tűzvédelmi 

szabályzat mellékleteként a módosítást követő 30 napon belül be kell vezetni és 

lefűzni. A tűzvédelmi dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni, benne javítást 

végrehajtani, szigorúan tilos! 
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I. sz. melléklet: Engedély a tűzveszéllyel járó munka végzéséhez 

 
Az 1996. évi XXXI. És a 2011. évi XXI. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 

rendelkezések, valamint a 20...............................napján tartott helyszíni szemle alapján, 

engedélyt adok arra, hogy a ........................................................................(cég, 

intézet)...............…………………........................nevű dolgozójának, szakvizsga 

bizonyítvány száma:............................Budapest, 20..................... (pl. iroda.)……............. 

helyén végezzen az alább felsorolt tűzvédelmi előírások maradéktalan betartása 

mellett: 

• Hegesztést, vágást, (csak megfelelő képesítéssel rendelkező, a tűzvédelmi jogsza-

bályokra kioktatott és vizsgázott személy végezhet ilyen munkát, és munkaesz-

közének, berendezésének kifogástalan állapotban kell lennie).   

• Tűzveszélyes tevékenységet tilos minden olyan helyen végezni, ahol az, tüzet, 

vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz vagy robbanás veszélyt el nem 

hárították. 

• További külön rendelkezések, (részletesen fel kell sorolni a megelőző tűzvédelmi 

feladatokat). 

..................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

• A munkahelyen.........db tűzoltó készüléket.............m3 homokot, szórólapátot, 

illetve..........m2 vizes ponyvát kell készenlétbe tartani. 

• Felügyeletére kirendelem.........................................nevű dolgozót 

• A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző a helyszínt és annak 

környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan 

körülményt, ami tüzet vagy robbanást okozhat távozása után, meg kell 

szüntetnie. A munka befejezését az engedélyt adónak jelenteni kell.  

• Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul vettem és azok folyamatos 

betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok. 

• Az engedélyt az Igazgatóság állítja ki, egy tűzvédelmi szakember véleménye 

alapján. 

 

Engedély kiadása Munkavégzést követően a munkaterület 

átvétele 

Dátum: …………………… Dátum: …………………… 

    

Munkát kiadó 

neve: 

…………………… Munkát kiadó 

neve: 

…………………… 

Aláírása: …………………… Aláírása: …………………… 

    

Munkavégző neve: …………………… Munkavégző neve: …………………… 

Aláírása …………………… Aláírása …………………… 

Megjegyzés:  Megjegyzés:  
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II. sz. melléklet: Ellenőrzések és dokumentálásuk 
  A B C D 

1 érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 

2 ciklusidő ciklusidő dokumentálás 
szükségessége 

és módja 

ciklusidő dokumentálás 
szükségessége 

és módja 

ciklusidő dokumentálás 
szükségessége 

és módja 

3 tűzoltó készülék 3 hónap 
(+ 1 hét) 

  
  
  

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

nincs követelmény 6 hónap 
(+ 1 hónap) *  

12 hónap 
(+ 1 hónap) *  

5 év (+ 2 hónap), 
10 év (+ 2 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

4 fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, 
a fali tűzcsap működését és a külső oltóvízellátást biztosító 
szivattyúk, száraz oltóvízvezeték 

6 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 hónap 
(+ 1 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

5 beépített tűzjelző berendezés 1 nap, 
kivéve 
autom. 

ellenőrző 
rendszer 
esetén 

3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 hónap 
(+ 1 hónap) 

  
  

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

6 beépített tűzoltó berendezés 1 hét, 
1 hónap 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 hónap 
(+ 1 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

7 tűz- és hibaátjelző berendezés 1 nap, 
kivéve 
autom. 

ellenőrző 
rendszer 
esetén 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

6 hónap 
(+ 2 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

8 tűzoltósági kulcsszéf 1 nap tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 hónap 
(+ 1 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

9 tűzoltósági rádióerősítő nincs követelmény 12 hónap 
(+ 1 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

10 tűzoltó felvonó 3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 hónap 
(+ 1 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

11 evakuációs hangrendszer minden 
rendezvény 

előtt, de 
legalább 
1 hónap 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 hónap 
(+ 1 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított 
menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás 

3 hónap tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 hónap 
(+ 1 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

13 pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer minden 
rendezvény 

előtt, de 
legalább 
3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 hónap 
(+ 1 hónap) 

  

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

14 tűzgátló 
lezárások 

tűzgátló nyílászárók 1 hónap tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

6 hónap 
(+ 2 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

15   mozgó elemet tartalmazó tűzgátló 
záróelemek 

nincs követelmény 6 hónap 
(+ 2 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

16 hő és füst 
elleni 
védelem 
megoldásai 

füstelvezető, légpótló szerkezet 3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 hónap 
(+ 1 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

17   füstelszívó, légpótló ventilátor 3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 hónap 
(+ 1 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

18   füstmentesítő ventilátor 3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 hónap 
(+ 1 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

19   füstcsappantyú, zsalu 3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 hónap 
(+ 1 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

20   füstgátló nyílászáró 3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

6 hónap 
(+ 2 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

21   mobil füstkötény 3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 hónap 
(+ 1 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

22 túlnyomásos füstmentes lépcsőház, túlnyomásos előtér 
légellátó rendszere (elvárt légtechnikai paraméterek 
teljesülésének ellenőrzése) 

– – használatbavétel 
előtt, illetve a 

hatékonyságot 
befolyásoló 
átalakítást 
követően 

mérési 
jegyzőkönyv 

– – 

23 biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor 3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 hónap 
(+ 1 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

24 biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, 
szünetmentes tápegység 

3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

12 hónap 
(+ 1 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

Az időszakos 
felülvizsgálattal 

egyidejűleg 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 
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III. sz. melléklet: Tűzvédelmi felelős megbízólevél 

 

A megbízás célja  

Tűzvédelmi felelős személy kijelölése, aki irányítja és ellenőrzi a létesítmény területén a 

tűzvédelmi előírások megfelelőségét, a használati és magatartási szabályok betartását. Ellátja a 

szükséges dokumentációs feladatokat.  

 

A Tűzvédelmi felelős felelősségi köre:  

– Felelős a vezetése alá tartozó területek tűzvédelmi helyzetéért. 

– Figyelemmel kíséri, hogy a területekre vonatkozó tűzvédelmi előírások megfelelően 

érvényesülnek-e. 

– Gondoskodik a tűzvédelmi oktatások megtartásáról. Az oktatásokat nyilvántartja. 

– Javaslatot tesz a tűzvédelmi tevékenység továbbfejlesztésére. 

– Megszervezi a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek tanfolyamon való részvételét. 

– A hatáskörébe tartozó tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére a szükséges 

intézkedéseket kezdeményezi, illetve megteszi. 

– A Tűzvédelmi szabályzatban előírtak betartását rendszeresen ellenőrzi. A mulasztókkal 

szemben felelősségre vonást kezdeményez. 

– Tűz esetén a rendelkezéseknek megfelelően jár el, intézkedik, azonnal tájékoztatja az 

Igazgatóságot. 

– Tűzvédelmi szemléket tart, megszünteti a hiányosságokat, engedélyezi az alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenységeket.  

– Vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat: a tűzvédelmi szemlékről vezetett tűzvédelmi 

naplót, a tűzesetek jegyzőkönyveit, a tűzoltó készülékek nyilvántartását, tűzriadó 

tervet, tűzvédelmi oktatások naplóját.  

– Ellenőrzi:  

o Az intézmény tűzvédelmi állapotát, a szükséges tűzoltó eszközöket és egyéb 

berendezéseket,  

o A tűzvédelmi szabályok és tilalmak betartását (dohányzás, tűzgyújtás, hegesztés, 

stb.)  

o Az elektromos berendezések üzembiztonságát és érintésvédelmi állapotát,  

o A berendezések használati utasításainak pontos betartását, a munka után az 

elektromos berendezések áramtalanítását,  

o A kijelölt közlekedési utak és a tűzoltó berendezések szabadon tartását,  

o A tűzvédelmi oktatáson való aktív részvételt, a tűzoltó berendezések kezelésének 

ismeretét.  

o  

A megbízás 20...., ....................... hó .......... napon lép életbe.  

Kelt: ............. év ............................ hó ........ nap  

.....................................................  

              Vezető tisztségviselő 

 

A megbízásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért felelősséget vállalok.  

 

Budapest 20...., ....................... hó .......... nap  

......................................................  

munkavállaló 
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IV. Módosítások jegyzéke 

 

Sor-

szám 

A módosítás tárgya A módosítás 

száma 

Hatálybalépés 

időpontja 

Jegyzet 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


